
Cor CRL Coli Total 

(uH) (mg/L)
(NMP/100 

mL)

≤ 15 ≤ 5 0,2 a 5,0 > 95 % 100%

1 Descoberto/Paranoá 400 473 5 2,5 1,39 99,6 100,0

2
Água Quente 10 11 < 5 < 0,5 1,47 100,0 100,0

3 Basevi 5 6 < 5 < 0,5 0,90 100,0 100,0
4 Boulevard 5 6 < 5 < 0,5 1,52 88,9 100,0
5 Brazlândia 52 66 < 5 < 0,5 1,55 100,0 100,0
6 Chapéu de Pedra 5 8 < 5 < 0,5 0,82 100,0 100,0

7
Engenho das Lajes 5 7 < 5 0,8 1,61 100,0 100,0

8 Incra 8 5 8 < 5 < 0,5 0,77 100,0 100,0

9
Palmeiras 5 6 < 5 < 0,5 1,84 100,0 100,0

10 Papuda 13 14 < 5 0,8 1,15 93,3 100,0

11
Santa Felicidade 5 6 < 5 < 0,5 1,63 100,0 100,0

12
Santa Mônica 5 8 < 5 < 0,5 1,34 100,0 100,0

13
Vale do Amanhecer 12 15 < 5 0,7 1,42 100,0 100,0

TOTAL
527 634

20,30%

Nº Análises realizadas 3170
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SISTEMAS DE 
ABASTECIMENTO

Nº mínimo 
Amostras 
Exigidas

Nº mínimo 
Amostras 
Coletadas

Média Mensal dos parâmetros 
Físico-químicos

% de amostras (ausência 
de coliformes)

Turbidez 
(uT)

E.Coli 
(NMP/100 

mL)

a mais que o exigido pelo Anexo XX da PRC nº 05 do
Ministério da Saúde em relação ao total de sistemas. 

Limites estabelecidos no Anexo XX da PRC nº 05 do MS


